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A- NOUVEAU PERCEMENT DANS LE MUR DE BLOC. INSTALLER LE
CONDUIT DE PROTECTION INCENDIE LE PLUS HAUT POSSIBLE.
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EFFECTUÉS EN CONDITION D'AMIANTE.
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CE PLAN EST ÉMIS POUR FINS DE
DÉMOLITION. IL CONSTITUE UN INVENTAIRE


DES INSTALLATIONS PRINCIPALES
EXISTANTES, GÉNÉRALEMENT VÉRIFIÉES
EN RAPPORT AVEC LES MODIFICATIONS


MONTRÉES SUR LA VERSION "MODIFIÉ" DE
CE PLAN ET DONT LES CONDITIONS


RÉELLES DOIVENT ÊTRE CONSTATÉES SUR
PLACE PAR L'ENTREPRENEUR.


CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION OU D'INSTALLATION.
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NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S):
A- LES DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS


DANS UN SOUFFLAGE À MAXIMUM 1.5 MÈTRE DU SOL.
L'EMPLACEMENT DU SOUFFLAGE DOIT ÊTRE DÉFINI PAR
ARCHITECTURE. SE RÉFÉRER AUX PLANS D'ARCHITECTURE.


B- NOUVELLE PORTE D'ACCÈS ARCHITECTURAL POUR ACCÈS AUX
VALVES D'ISOLATION. CENTRÉE À 900mm DU SOL


C- FAIRE LES PERCEMENTS ET L'INSTALLATION DES MANCHONS
LORS DE LA PHASE 1 DES TRAVAUX. DÉTAIL 8 / M-020 EFFECTUER
LES RACCORDEMENTS DE LA TUYAUTERIE DE DRAINAGE EN
PRIORITÉ LORS DE LA PHASE 2 DES TRAVAUX.


NOTE(S) GÉNÉRALE(S):
2- LES TRAVAUX SONT RÉALISÉS EN PHASES. VOIR ARCHITECTURE


ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU PROPRIÉTAIRE.


D- TUYAUTERIE D'ÉVENT 40 À RELIER AU DRAIN DE LABORATOIRE 50
DE LA DOUCHE D'URGENCE.
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NOTE(S) GÉNÉRALE(S):
1- LES TRAVAUX SONT RÉALISÉS EN PHASES. VOIR ARCHITECTURE


ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU PROPRIÉTAIRE.
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NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S):
B- RETOUR BAS, GRILLE À INSTALLER AU BAS DU MUR ET RETOUR


DANS L'ENTREPLAFOND.


OUVERTURE DANS LE MUR À COORDONNER AVEC LES
DOCUMENTS D'ARCHITECTURE.


LES VOLETS DOIVENT ÊTRE ACCESSIBLES.


C-


NOTE(S) GÉNÉRALE(S):
L'AIR FRAIS ET L'AIR REFROIDIE DU VENTILO-SERPENTIN SONT
ALIMENTÉ ET RETOURNÉ DANS L'ENTRE-PLAFOND.
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NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S):
A1- CLIMATISEUR DE FENÊTRE À DÉSINSTALLER ET À REMETTRE


AU PROPRIÉTAIRE.


A2- CLIMATISEUR AU SOL À DÉSINSTALLER ET À REMETTRE AU
PROPRIÉTAIRE.
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NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S):
A- ENLEVER LES ÉQUIPEMENTS POUR PERMETTRE LES TRAVAUX EN 


MÉCANIQUE ET EN ÉLECTRICITÉ. RÉINSTALLER À LA FIN DES 
TRAVAUX.


B- ENLEVER ET RÉINSTALLER L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE POUR 
PERMETTRE LES TRAVAUX DE PLAFOND. VOIR ARCHITECTURE.


C- DÉVIER TOUS LES CONDUITS ET BOÎTES DE TIRAGE/JONCTION 
EXISTANTS DANS CETTE ZONE POUR PERMETTRE L'INSTALLATION
DE L'ÉQUIPEMENT LABORATOIRE.


IDENTIFICATION(S):
INTERRUPTEUR AVEC VOYANT LUMINEUX « ON » LORSQUE 
L'ENSEIGNE EST ALLUMÉE. IDENTIFIER AVEC UNE PLAQUE 


1


LAMICOIDE : « INTERRUPTEUR POUR ENSEIGNE LUMINEUSE ».


NOTE(S) GÉNÉRALE(S):
1- LES TRAVAUX SONT RÉALISÉS EN PHASES. VOIR


ARCHITECTURE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU
PROPRIÉTAIRE.


NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S):
A- AUCUN CONDUIT ET BOÎTE DE TIRAGE/JONCTION DANS CETTE ZONE


POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT LABORATOIRE.
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NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S):
A- DÉPLACER LE CÂBLAGE DE L'ALIMENTATION DES SERVICES


B-


EXISTANTS JUSQU'AU NOUVEAU PANNEAU.


C- LES TRAVAUX DANS LE CORRIDOR « 6-HALL1 » SONT EXÉCUTÉS EN 
CONDITION D'AMIANTE.


D- POUR LES CONDUITS PASSANT DANS LA DALLE, COUPER LES
CONDUITS À 305mm AU DESSUS DU PLANCHER.


E- POUR LES CONDUITS PASSANT DANS L'ENTREPLAFOND, DÉMOLIR 
LES CONDUITS DANS L'ENTREPLAFOND.


DÉVIER TOUS LES CONDUITS ET BOÎTES DE TIRAGE/JONCTION 
EXISTANTS DANS CETTE ZONE POUR PERMETTRE L'INSTALLATION
DE L'ÉQUIPEMENT LABORATOIRE.
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NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S):
A- PROLONGER LE CÂBLAGE EXISTANT DES DÉRIVATIONS DANS UNE 


BOITE DE JONCTION  AU PLAFOND. À RACCODER SUR LE  NOUVEAU 


B- POSITION EXACTE DES COLONETTE À COORDONNER AU CHANTIER 
AVEC LE PROPRIÉTAIRE. PRÉVOIR 3 PRISES PAR CIRCUIT MAXIMUM.


PANNEAU ÉLECTRIQUE.


C- COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT DES PRISES AU CHANTIER 
AVEC LE PROPRIÉTAIRE.


NOTE(S) GÉNÉRALE(S):
1- VOIR DESSIN « E011-131-ES-M-MN01 » POUR LA POSITION


DES ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE.


2- PRÉVOIR UNE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ DANS LES LOCAUX
ADJACENTS. À COORDONNER AVEC LE PROPRIÉTAIRE.


3- LES TRAVAUX SONT RÉALISÉS EN PHASES. VOIR
ARCHITECTURE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU
PROPRIÉTAIRE.


D- INSTALLER DANS UNE BOÎTE DE JONCTION DE DIMENSIONS 
+/- 609X152X101.


E- AUCUN CONDUIT ET BOÎTE DE TIRAGE/JONCTION DANS CETTE ZONE
POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT LABORATOIRE.


1 MONTÉE VERTICAL DU CANIVEAU DE CÂBLAGE DE ±6'-0". 
COORDONNER AU CHANTIER LA LONGUEUR EXACTE.


IDENTIFICATION(S):


2 IDENTIFIER CHAQUE BOÎTE PAR DES PLAQUES EN LAMICOÏDE
EN TEXTE BLANC SUR FOND NOIR:  « RÉSEAU FREE LINE
- NOM DE LA DESTINATION FINALE ». L'ENTREPRENEUR 
DOIT VALIDER LA DESTINATION FINALE AU CHANTIER.
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CE PLAN EST ÉMIS POUR FINS DE
DÉMOLITION. IL CONSTITUE UN INVENTAIRE


DES INSTALLATIONS PRINCIPALES
EXISTANTES, GÉNÉRALEMENT VÉRIFIÉES
EN RAPPORT AVEC LES MODIFICATIONS


MONTRÉES SUR LA VERSION "MODIFIÉ" DE
CE PLAN ET DONT LES CONDITIONS


RÉELLES DOIVENT ÇTRE CONSTATÉES SUR
PLACE PAR L'ENTREPRENEUR.


CE PLAN NE DOIT PAS ÇTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION OU D'INSTALLATION.
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